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Allmänt. 
Gratulerar till ditt val av ett kompakt och integrerat uppvärmnings- och ventilations-system, REC klimatanläggning. 
Du har valt ett lättskött system med hög kvalitet som du kommer att ha mycket nytta och glädje av under många 
år. 
Observera att installation och service skall utföras av auktoriserad personal för att garantin skall gälla. 
 Så här fungerar det. 
 
Uppbyggnadsprincip 
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Placering och uppställning 
Leveransens innehåll 
 

Systemet består i huvudsak av fyra delar: 
• Värmepump (VP-utedel) 
• Värmepump, vattentank (VP-innedel) 
• Ventilationsaggregat (FTX) 
• Vattenbatteri 

Placering 
 

Värmepumpens utedel placeras självklart utomhus på lämplig plats. För kortare kopparrör och bättre 
energieffektivitet bör den placeras så nära innedelen som möjligt. Max 12m.  
Ventilationsaggregat och VP-innedel placeras inomhus, lämpligen i tvättstuga, grovkök, teknikrum eller liknande. 
De är tänkta att placeras vid sidan om varandra, men kan även om så önskas placeras en bit ifrån varandra. Byggförberedelser 
Checklista byggare 
 

Uppgift Beskrivning Klart 
Placering utedel OBS! Välj utedelens placering så det blir max 12m rörlängd mellan 

utedel och innedel. (Se även Användarmanual VP sid. 33). 
 

 

Fundament utedel Vid användning av markstativ är det viktigt att det finns ett stabilt 
underlag att ställa stativ och utedel på. Gärna ett gjutet fundament 
eller liknande. D x B = 70 x 100 cm (gäller 9 kW utedel). Vikt ca 65kg. 
(Se även Användarmanual VP sid. 34). 
 

 

Dränering Vid användning av kondenstrång som samlar upp kondensvatten, 
skall det göras ett frostfritt avlopp eller väggenomföring 32 mm till 
invändigt avlopp. Väggenomföringen placeras max 35 cm ovanför 
fundamentet och skall luta inåt. 
 

 

Väggenomföring 
köldmedierör. 

Borra 1st D=75mm hål i alla väggar där köldmedierören skall gå. 
Hålet vid utedelen skall placeras i höger kant (sett utifrån) av 
fundamentet och hålets centrum minst 65 cm ovanför fundamentet. 
Låt hålet i ytterväggen luta något utåt (ca 10 grader) så inte regn eller 
kondensvatten rinner in. (Se även Användarmanual VP sid. 34). 
 

 

Avlopp teknikrum. Golvavlopp i teknikrum placeras så nära ventilationsaggregatet och 
värmepumpens inne-del som möjligt, dock inte under någon av dem. 
Lämpligen placeras det strax framför de båda om de står sida vid 
sida. Beakta avloppets rensbarhet. 
 

 

Uppställning av värme-
pump innedel. 

Uppackning och uppställning av värmepumpens innedel på avsedd 
plats i teknikrummet. Kontrollera att den står i våg. (Se även 
Användarmanual VP sid. 32). 
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 Ventilationsanslutning 
Checklista ventilation 
 

Uppgift Beskrivning Klart 
Uppställning av 
ventilationsaggregatet. 

Uppackning och uppställning av ventilationsaggregatet på avsedd 
plats i teknikrummet. Justera fötterna så att den står i våg. 

  

Ventilationskanaler och 
vattenbatteri. 

Uppsättning av vattenbatteriet på önskad plats samt anslutning av 
ventilationskanaler till batteriet och ventilationsaggregatet. Fördel om 
vattenbatteriet placeras i teknikrummet. 
 

 

Tilluftsgivare och 
uteluftsgivare. 

Montera tilluftsgivaren i tilluftskanalen minst 0,6m efter vattenbatteriet 
och gärna efter första böjen.  
(Om kabeln skulle vara för kort, kontakta elektrikern). 
Montera uteluftsgivaren i uteluftskanalen så lång ifrån aggregatet 
som möjligt (så långt kabeln räcker).  
(Givarna skall vid leverans ligga ovanpå ventilationsaggregatet och 
vara märkta vilken som är vilken. De är redan elektriskt ansluten i 
ventilationsaggregatet.) 
 

 

 Installation av utedel 
 
OBS! Installationen skall göras av behörig kyltekniker. 

Checklista kyltekniker 
 

Uppgift Beskrivning Klart 
Väggenomföring. Montera väggenomföringspaket för yttervägg i det 75 mm förborrade 

hålet vid utedelen. (Se även Användarmanual VP sid. 34). 
  

Uppställning av utedel. Skruva ihop markstativet och ställ det på fundamentet och placera 
utedelen tillsammans med kondenstråget ovanpå. (Se även 
Användarmanual VP sid. 34). 
 

  

Köldmedierör Dra köldmedierören mellan utedel och innedel via de upptagna hålen 
i väggar. (Se även Användarmanual VP sid. 35-39). 

 

Luftning och ev. 
efterfyllning. 

Lufta kylslingan och efterfyll vid behov. Kontrollera täthet. (Se även 
Användarmanual VP sid. 39). 

  

Dräneringsslang. Anslut dräneringen från kondenstråget till avsedd plats (frostfritt 
avlopp eller in genom väggen). 
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 Gränssnitt mot teknikrum 
 
Nedanståënde bör vara klart innan slutlig installation görs i teknikrummet. 

Checklista rörläggare (Gränssnitt mot teknikrum) 
 

Uppgift Beskrivning Klart 
Tappvatten Placera kulventiler i teknikrum på inkommande kallt tappvatten och 

utgående varmt tappvatten.  
 

Värmesystem med 
golvvärme alt. radiatorer. 

Installera värmeanläggningen och avsluta med två kulventiler i 
teknikrummet (tillopp och retur). OBS! Lägg tillräckligt stora matarrör 
(minst 28mm). Fyll anläggningen, avlufta och kontrollera täthet.   
 

  

Termostater eller inte till 
golvvärmen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontroll av flödet. 

Eftersom det inte finns någon separat ackumulatortank i systemet så 
är golvvärmen värmepumpens ackumulator.  
Om man då har rumstermostater som stänger  genom-strömningen i 
golven, så har inte värmepumpen någon ackumulator och reglera 
mot.  
Om alla kretsar stänger, så får man «flödes fel». Om värmepumpen 
samtidigt behöver avfrosta, så finns det risk att växlaren fryser.  
Värmepumpen styres med variabel vattentemperatur baserat på 
utetemperaturen. Kallare ute – varmare vatten till uppvärmning och 
omvänt. Om man ställer kurvan rätt, så får man alltid samma 
temperatur i huset oavsett hur utetemperaturen varierar. Dvs. 
tekniskt sett så behöver man inte ha termostater på varenda 
golvslinga. 
Givaren man ställer in kurvan efter sitter på returledningen i 
värmepumpen. Dvs. man ställer in önskad framlednings-temperatur 
minus 3 grader, vilket är normalt ”delta T” i ett golvvärmesystem. 
Många vill ju ändå ha rumstermostater på golvslingorna. Det som är 
viktigt att tänka på är att det finns minst 2 slingor utan termostater. 
Ibland kan det t.o.m. behövas fler slingor öppna. Detta måste man ta 
hänsyn till vid driftsättningen genom att kontrollera att flödet verkligen 
räcker till med bara 2 slingor öppna. För att kontrollera detta stänger 
man alla andra slingor och startar sedan värmepumpen. Om flödet är 
för lågt reagerar flödesvakten, som sitter i värmepumpen, och ger 
larm. Man måste då ta bort termostaten på ytterligare en slinga så att 
3 slingor är konstant öppna osv. Det vanligaste är att man har 
badrum och entré öppna. Ju fler slingor som är öppna desto bättre är 
det.   
Det är också viktigt att känna till att det är värmepumpens interna 
cirkulationspump som driver värmesystemet. Det skall alltså inte vara 
några externa cirkulationspumpar med t.ex. termostat-reglerande 
temperaturbegränsare på fördelaren till golvvärmen. Då får man 
problem med flödet. 
 

 

 
 
 
 Elinkoppling 
Allmänt. 

Värmepumpen finns i olika utföranden med olika installerad effekt. REC Klimatanläggning finns i 3 olika 
utföranden med installerad effekt från 4,5 – 7,5kW. (Se även Användarmanual VP sid. 46 och 102). 
Samtliga 3 varianter skall ha 3-fas matning 400V/16A. 
 
OBS! All elinstallation ska göras av behörig elektriker och enligt gällande bestämmelser. 
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Checklista elektriker 
 

Uppgift Beskrivning Klart 
Ström till värmepump. Installera matning 400V/16A/3-fas med arbetsbrytare inom 1 meters 

radie från innedelens topp och minst 1,6 meter ovanför golv.  
 

  

Ström till ventilations-
aggregat. 

Installera matning 230V/10A/1-fas stickkontakt inom 1 meters radie 
från aggregatets topp och minst 1,6 meter ovanför golv. 

  

Ström till utedel. Anslut medföljande 230V strömmatningskabel mellan innedel och 
utedel. (Utedelen ström-matas via innedelen, därmed ingen 
arbetsbrytare vid utedelen). 
 

  

Styrkabel utedel/innedel. Anslut medföljande signalkabel mellan innedel och utedel.   

 

Styrsignaler Blue - VP 

 
Det finns en färdig inkopplad kommunikationskabel mellan FTX och VP. Det är bara att plugga ihop kontakterna. 
Nedan finns en skiss över kablagen samt en tabell över signalerna och var de är kopplade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfigurering Blue 

Följande mjukvaruinställningar skall vara gjorda på FTX-aggregatet för at REC-VP lösningen skall fungera. 
Alla dessa inställningar är förinställda vid leverans. 
 
Konfigurering/System/Aktivera funktioner/Aktivera kyla (Ja) 
Konfigurering/Värmebatteri/Typ av värmare (Vatten 0-10V) 
Konfigurering/I/O konfigurering/Digitala utgångar/DO4= ULS 
Konfigurering/I/O konfigurering/Digitala utgångar/DO5= CP Kyla 
Konfigurering/I/O konfigurering/Digitala utgångar/DO6= CP Kyla 
Konfigurering/I/O konfigurering/Digitala utgångar/DO7= CP Kyla 
Konfigurering/I/O konfigurering/Digitala utgångar/Invertera DO/DO6=Ja 
Konfigurering/I/O konfigurering/Analoga utgångar/Värme AO3 (10.0 – 0.0V) 
Konfigurering/I/O konfigurering/Analoga utgångar/Kyla AO3 (10.0 – 5.0V) 
Konfigurering/ Cloudigo/Aktivera Cloudigo (Ja) 

FTX Pin Färg Signal VP 
DO5 NO 1 Vit Kyla IC 
DO5 COM 2 Grå 0V (Kyla) GND 
DO6 NO 3 Grön Värme IH 
DO6 COM 2 Grå 0V (Värme) GND 
     
Heat 24VAC 4 Brun 24VAC 4-vägs ventil (Brun) 
Heat 0V-10V 5 Gul 0-10V 4-vägs ventil (Svart) 
Heat 0V 6 Blå 0V 4-vägs ventil (Blå) 
     
DO7 NO 4 Brun 24VAC 3-vägs ventil (Brun) 
DO7 COM 7 Rosa Kyla 3-vägs ventil (Svart) 

 8 Blå 0V 3-vägs ventil (Blå) 
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 Slutlig installation och igångkörning 
Borttagning av fronten på VP innedel. 

Fronten på vattenmodulen är ledad i nederkant och fäst med magneter i ovankant. Inga verktyg behövs för att 
öppna fronten.  

Rördragning 

All rörinstallation ska utföras enligt gällande regler. 
Vattenmodulen innehåller inga avstängningsventiler. För att underlätta eventuell framtida service, bör sådana 
monteras utanför vattenmodulen. (Se avsnitt ”Gränssnitt mot teknikrum”). 

Checklista rörläggare (i teknikrum) 
 

Uppgift Beskrivning Klart 
Vattenbatteri tillkoppling. Tillkoppling av värmepump till vattenbatteriet.  

 
 

Vattenbatteri 
kondensledning. 

Anslutning av vattenbatteriets kondensledning till avlopp.  

Vattenbatteri 
frysskyddsgivare. 

Montera frysskyddsgivaren på returledning 
från vattenbatteriet, i nära anslutning till 
batteriet. Se bilder! (Givaren ligger vid 
leverans ovanpå ventilationsaggregatet och 
är elektriskt ansluten i 
ventilationsaggregatet.) 
 
 

 

Värmeanläggning. Tillkoppling av värmepump till värmeanläggning. OBS! Lägg 
tillräckligt stora matarrör (minst 28mm). 
 

 

Tappvatten. Tillkoppling av värmepump till inkommande kallvatten samt utgående 
varmvatten. 

 

Värmepump innedel. Anslutning av övertrycksledning till avlopp. 
 

 

Fyllning o luftning. Fyllning av värmepump, vattenbatteri, rör till värmesystem och 
avluftning av detta. 

 

Kontroll av ev. läckage Kontrollera hela anläggningen så att inget vattenläckage 
förekommer.  

 

Testkörning av 
anläggningen.  

Starta först upp ventilationsaggregatet. Kontrollera att inga larm 
finns. Ställ in läge 83 % (se tabell nedan). 4-vägs ventilen skall nu 
ställa sig i mittläge. 
Starta värmepumpen. Ställ in så att både sol- och snö-symbolen är 
tända, men inte ”dusch”-symbolen. ”Sol”-symbolen skall börja blinka, 
kompressorn starta och värme skall nu komma både till golven och 
till vattenbatteriet. (Kan ta en stund innan den kommer igång). 
Ändra till läge 0 % (enl. tabellen). 4-vägs ventilen skall nu fortfarande 
stå kvar i mittläge. Värmen skall nu stängas av till golven, 
”snöflingan” skall början blinka och kyla skall komma till endast 
vattenbatteriet. OBS! Värmepumpen startar inte i kyl-läge om 
utetemperaturen är < 15°C. Men kontrollera att 3-vägs ventilen 
stänger för golvvärmen. Detta kan göras genom att kontrollera läget 
på den röda indikatorn på baksidan av ställdonet. Hur den skall stå är 
markerat i tabellen.  
Ändra till 65 %. 4-vägs ventilen skall nu vrida sig längst till höger.  
Ändra sedan till 100 %. 4-vägs ventilen skall nu vrida sig längst till 
vänster. 
Ändra åter till 83 %. Ändra nu också på värmepumpen så alla tre 
symbolerna är tända ”sol”, ”snöflinga” och ”dusch”. Nu skall ”dusch”-
symbolen börja blinka och värmepumpen börja producera  
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tappvarmvatten. Detta tar en god stund, så låt den stå så tills den 
kommer upp i temperatur (ca 50-55 grader) då slår den automatiskt 
över till att värma golven och ventilationen. Den är nu också  
tvångsstyrd till att värma med full kapacitet på golven och 50 % till 
ventilationen. Om huset är nytt och nerkylt och anläggningen körs 
igång vintertid, så kan det ta ett antal dagar innan den värmt upp 
golvplattan och hela huset. I huvudmenyn på ventilationsdisplayen 
skall det stå ”Värmer 50 %”. 

 
I meny Hand/Auto 

ändra Tilluftsregulator 
till Manuell och värde 

enl. nedan. 

4-vägs ventilen 
skall stå enl. 

Nedan. 

3-vägs ventilen 
skall stå enl. 

nedan. 

 
Förklaring 

 
0% 

 

 Y Max kyla 
(endast till ventilationen) 

 
65% 

 

 
 Ingen kyla 

Ingen värme 
 

 
83% 

 

 
 Max värme direkt från värme-

pumpen till både ventilation och 
golv 

 
100% 

 

 
 Max värme direkt från värme-

pumpen till golven samt extra 
varmt vatten från toppen av 

vattentanken till ventilationen 

 
När huset börjar kännas varmt, prova att 
ändra ventilationsaggregatet. Ställ 
tilluftsregulatorn i läge ”AUTO” via Hand/Auto 
och vänta ca en halv timme. Kolla på displayen 
på ventilationsaggregatet, ligger status på 
värmer, men < 50 %, eller kan också stå bypass 
ett antal %. Låt den då vara där så reglerar det 
in sig efter något dygn. Tilluftsbörvärdet bör 
ligga på ca 18-20 grader. 
För rätt balans under vintersäsongen mellan 
golvvärme och ventilation bör ventilationen ligga och värma, i de 
flesta fall, mellan 0-25%. Bypass kan också öppna lite grann någon 
enstaka gång. 
Om värmen på ventilationsaggregatet i snitt ligger för högt bör 
värmekurvan på värmepumpen ökas så golvvärmen tar över mer av 
uppvärmningen och vise versa. 
Tycker man det är för varmt i huset men värmeutstyrningen (procent 
värme) en ligger rätt på ventilationen, bör både värmekurvan på 
värmepumpen och börvärdet på ventilationen sänkas och vise versa.   
Om man vill köra igång anläggningen utan att utedelen är på plats, 
kan man köra på enbart el så länge. Detta gör man genom att trycka 
in den röda nödbrytaren som sitter bakom fronten på värmepumpen. 
Man kan också ställa in temperaturen med vredet intill. Effekten 
räcker i de flesta fall inte till, men kan i alla fall ge en viss värme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur vattenbatteri 

Kallvatten Retur radiator/golvvärme 
Rördiam.: 28mm 

Topp vy 

Varmvatten 

Framledning radiator/golvvärme 
Rördiam.: 28mm Framledning 

vattenbatteri 
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 Elpatroner 

 
Innedelen innehåller två olika elpatroner. En på 0,5kW och en på 1,0-4,0kW (beroende på modell). De hjälper 
värmepumpen att hålla rätt vattentemperatur när värmepumpskapaciteten inte är tillräcklig eller om det skulle bli 
något fel på värmepumpen.  

 

Elpatron 0,5kW 

Denna är huvsakligen till för att få en högre tapp-varmvatten 
temperatur än vad värmepumpen klarar och även få varmvatten 
snabbare. 
0,5kW patronen styrs endast av den nedre panelen på framsidan av 
värmepumpens innedel.  

 
Temperaurinställning: Tryck på SET och temperaturvärdet blinkar, 
tryck pil upp eller ner för att ändra värde. Panelen sparar värdet 
automatiskt. Tryck SET igen för att visa aktuell temperatur.  
Även om man inte trycker SET, så återgår den och visar aktuell temperatur efter 3 sek. 
(För ytterligare info se Användarmanual VP sid.87) 

 
 

Elpatron 1,0-4,0kW 

När värmepumpskapaciteten inte är tillräcklig eller om det skulle bli 
något fel på värmepumpen kopplas den inbyggda elpatronen in 
automatiskt. 
Dock, om det skulle bli fel på det inbyggda styrkortet får man slå på 
den inbygda värmeren manuellt. Detta gör man på panelen bakom 
fronten. 
 
Fronten på vattenmodulen är ledad i nederkant och fäst med 
magneter i ovankant. Inga verktyg behövs för att öppna fronten.  
Slå om den röda brytaren och ställ in önskad vattentemperatur med 
vredet. 
(För ytterligare info se Användarmanual VP sid.88) 
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DRIFT & MANÖVER REC Klimatanläggning 
  Styrfunktioner VP 

Allmänt 

Det finns två separata styrsystem, ett för ventilationsaggregatet och ett för värmepumpen. 
Men ventilationsaggregatets styrsystem är överordnat och talar om för värmepumpen om den skall värme eller 
kyla. 
 
Alla systemparametrar är förinställda.  
Vissa användarparametrar (typ temperaturer) ställs in på det ena och vissa på det andra. 
När alla parametrar är rätt inställda sköter systemen sig själva. Man behöver bra kolla ev. larm någon gång då 
och då. 
Värmepumpen värmer både tappvarmvatten, radiatorvatten och ventilationsluften. Ventilationsluften värms/kyls 
via ett vattenbatteri.  

Värmeproduktion 

Som standard produceras värmen enl. en utetemperaturkompenserad kurva och behöver normalt inte ändras. 

Kylproduktion 

På ventilationsaggregatets display ställer man in vilken temperatur man vill ha på tilluften. Vid varm väderlek 
stänger aggregatet av värmen och öppnar bypass-spjället för att släppa in kall uteluft. Samtidigt stänger den av 
radiatorer och ev. golvvärme. Skulle det vara så varmt ute att även med fullt öppen bypass blir luften över 
börvärdet, kommunicerar den till vattenmodulen att starta kylan.  

Varmvattenproduktion 

Tappvattnet har alltid prioritet före värme- och kyl-produktion. Ett börvärde på vattentemperaturen ställs in på 
manöverpanelen till vattenmodulen. Manöverpanel VP 
Detta är bara en kort presentation av de enklaste funktionerna. (För ytterligare info se Användarmanual VP 
sid.47). 

  

      
M

    
SET 

  

  

  

Water Temp Set Temp 

°C °C

  

Kompressor 
utstyrning 

Klocka och  
parameter visning 

Driftvärden 
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DRIFT & MANÖVER REC Klimatanläggning 
  

 
 

På/Av 

När värmepumpen är frånslagen, tryck på ” ” för att slå på enheten. Den kommer då att fortsätta jobba i det 

driftläge den var när den senast stoppades. Tryck på ” ” igen för att stänga av den. 
 

Inställning av klockan 

När värmepumpen är frånslagen, tryck på ”SET” i 5 sek för att aktivera inställning. När siffrorna blinkar kan timmar 
ändras med  ”▲” och minuter med ”▼” .  

 

Inställning av driftläge 

När värmepumpen är på, ändras driftläget i sekvens enl. nedan, för varje tryck på ”M”. 
Aktuellt driftläge indikeras genom att motsvarande symbol blinkar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatur-inställning 

När värmepumpen är på, tryck på ”SET” för att aktivera temperatur inställning. Om flera driftlägen är valda hoppar 
man mellan de olika driftlägenas inställningsmenyer med ”SET”. När önskat driftläge är valt ändras temperaturen 
med ”▲”/”▼” och kvitteras med ”SET”. 
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UNDERHÅLL & SERVICE REC Klimatanläggning 
  

 
 Underhåll och service 

 
För underhåll och service hänvisas till resp enhets manual! 
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